CEGEP DE SEPT-ILES

o

PROCEDURE D’EVACUATION



INFORMATIONS SUR LE BATIMENT

Nom

Cégep de Sept-iles
175, de la Vérendrye
Sept-iles (Québec)
G4R 5B7

Tél. : (418) 962-9848

Pavillon Alouette/UQAC
153, de la Vérendrye
Sept-iles (Québec)

G4R 5B7

Tél. : (418) 962-9848

Pavillon de recherche et
d’innovation Rio Tinto IOC
199, de la Vérendrye
Sept-iles (Québec)

G4R 5B7

Tél. : (418) 962-9848

Description des heures d’achalandage

Cours d’enseignement du lundi au vendredide 8 ha 18 h
Ouverture du collége du lundi au vendredide 7 h a 22 h
Ouverture du collége samedi et dimanche de 8 h 30 a 15 h 30

Nombre de personnes

Approximativement 700 étudiants et 300 membres du personnel.

Autres caracteristiques importantes a savoir pour les pompiers

Entreposage de produits chimiques et dangereux :

Laboratoires K214, K217, K218 et K219 du pavillon principal (Locaux la plupart du
temps barrés)

Laboratoire N202 au pavillon Arcelor Mittal

Dépot a huile P107 au pavillon TMI

Dépot a I’extérieur, derriére le batiment principal (prés de I’entrée de la cafétéria)
Département arts visuels (Corridor R-95, F100, F103, F105)

UPS/Batteries au plomb étanches (VRLA) A06, C119, D111, F111, H215, J207, J210,
K215, N200, N223, P222, Z104

Hydrogéne Z204

Type d’équipement disponible :

Batiment principal : boyaux d’arrosage
Pavillons Arcelor Mittal, TMI et Alouette : systémes de gicleurs
Pavillon de recherche et d’innovation Rio Tinto IOC : systéme de gicleurs
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CONTACTS IMPORTANTS

Pour toute urgence, composez le 911

Le 911 est la maniére la plus rapide d’avoir des secours. Il ne faut pas croire que les services

d’'urgence seront plus rapides si vous les appelez directement.

Services d’urgences (pour information)

Sécurité incendie de Sept-iles : 418 964-3280

Sdreté du Québec :

310-4141 ou 418 962-9438
Cellulaire : 418 964-9290

Autres contacts importants

Ambulance
Cellulaire

911
418 964-9290

Hépital (CISSS)

Garde locale des mesures d’urgence
Garde régionale de sécurité civile

418 409-3776
418 961-9569

CLSC

418 962-2572

Centre antipoison du Québec

1800 463-5060

Hydro-Québec (en cas de panne)
Personnel de garde
Urgence municipale cellulaire (24/24)
Martine Lapierre cellulaire

1800 790-2424

418 295-5066
418 297-0915

Ville de Sept-les
Centre des mesures d’urgence
Cellulaire

418 964-3201
418 409-5724

Plombier : Plomberie du Portage

418 965-6914

Compagnie d’alarme : Pro-Alarme

418 962-3939

Centrale d’alarme : CCAQ

1800 567-9452

Cégep, ressources matérielles
Charles Desrosiers, directeur adjoint des ressources matérielles
Guy Laverdiere, technicien en batiment
Caroline Coté, directrice infrastructure
David Beaudin, directeur général

Cellulaire de garde des manceuvres

555
418 444-6095
418 962-5658
418 961-5154
418-961-9185
418 961-8415
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PROCEDURE DE JOUR

Coordonnateur mesures d’urgence (CMU) / liaison avec les autorités
Responsable : | Charles Desrosiers | Substitut : | Caroline Cété
Responsable de I'évaluation de la situation. Mettre le dossard et récupérer dans le local D-100 le cartable d’urgence
et les clefs pour les autorités a la réception. Vérifications des renseignements sur le panneau d’alarme de I'entrée
principale du batiment concerné. Aviser par texto le groupe Urgence CCMU. Rassemblement des informations
rapportées par les chefs de secteur de secteur et liaison avec les autorités responsables des opérations.

Responsable de la zone de rassemblement
Responsable : | Caroline Cété | Substitut : | David Beaudin
Responsable de la zone de rassemblement et de maintenir libre les voies de circulation. Se diriger a I'extérieur avec
un dossard et récupérer le porte-voix a la réception. Appeler le 911 (en cas de panne réseau, une ligne dure est
disponible sur le mur droit du local D-100). Attendre que le coordonnateur ou le chef pompier confirme que les
usagers peuvent réintégrer le batiment avant d’en donner la permission.

Investigation

Membres de I'équipe : | Guy Laverdiére, Jean-Francois Brochu, Martin Labbé, Tech a venir pour Pav I0C
Mettre le dossard. Responsables de localiser la ou les zones en probléme et prendre les mesures qui s'imposent
pour neutraliser, dans la mesure du possible, le probléme (extincteur). S’il y a lieu, préparer 'accessibilité des lieux
et des zones aux équipes d’intervention externe. Sortir du batiment dés que possible. Informer le coordonnateur
de toute information pertinente. Gérer les panneaux d’alarmes et ascenseurs aprés l'intervention.

Enseignants en salle de cours

Les enseignants doivent s’assurer que tous les étudiants quittent les salles de cours dés que le systéme d’alarme
se fait entendre, incluant les personnes a mobilité réduite. Leur rappeler de rester calmes et d’emprunter la
sortie de secours accessible la plus proche et de se rendre au point de rassemblement (pancarte verte du
stationnement principal). En cas de doute, se référer aux plans muraux d’évacuation. Il n’a pas lieu que les
étudiants prennent le temps de ranger leurs effets scolaires avant de quitter la salle de cours. Personne
ne doit quitter le stationnement avec son véhicule ou a pied. Si une personne a mobilité réduite se trouve
dans sa classe, I’enseignant doit s’assurer qu’un moniteur/chercheur (personne avec un brassard orange)
la prend en charge une fois sortie dans le corridor avant de quitter les lieux. (Voir aussi notes générales)

Chefs de secteur (voir tableau des responsabilités)
Quittez immeédiatement votre poste de travail en n’oubliant pas de porter votre brassard orange.
Rendez-vous dans le secteur qui vous est assigné avec votre liste de vérification en main. Assurez-vous que
tous les moniteurs/chercheurs de votre secteur ont effectué leur role, donc que tous les usagers ont évacué le
secteur par la sortie de secours accessible la plus proche et que les portes de tous les locaux, corridors et cages
d’escalier sont fermées. En cas de doute, se référer aux plans muraux d’évacuation.

Si une personne a mobilité réduite est dans votre secteur, veuillez désigner sur le champ un moniteur pour
s’occuper de cette personne Avant de quitter, le chef de secteur doit s’assurer que la personne a mobilité réduite
est prise en charge correctement. Si cette personne est a I'étage, privilégiez une évacuation horizontale vers
I'autre pavillon en utilisant la passerelle sinon la diriger vers la cage d’escalier la plus proche. Le chef de secteur
doit aviser le CMU dés que la personne a mobilité réduite est entrée dans un autre pavillon ou une cage d’escalier
(espace sécuritaire) spécifier ou exactement.

Evacuez vous-méme votre secteur assigné. Les chefs de secteur doivent se rapporter au coordonnateur des
mesures d’urgence, situé prés de I'unité de commandement des pompiers a I’extérieur. Si vous n'avez pas
été en mesure d’évacuer un secteur, avisez immédiatement le coordonnateur. Par la suite, rejoignez les
personnes évacuées de votre secteur et obligez-les a se rendre dans la zone de rassemblement au milieu du
STATIONNEMENT PRINCIPAL.

Aidez a diriger les gens vers le point de rassemblement et aidez au contréle de la circulation automobile. Assurez-
vous que personne ne réintégre les batiments avant que la consigne ne soit donnée par le responsable de la zone
de rassemblement.

IMPORTANT : En début de session, rencontrez vos substituts et vos moniteurs/chercheurs responsables de
I'évacuation pour définir I'endroit ou vous serez pour recueillir 'information sur le déroulement de I'’évacuation et
pour vous assurer que chacun comprend bien son rdle. S'il y a lieu, regarder avec les salariés étudiants de votre
secteur la procédure d’évacuation. Vous devez visionner la vidéo sur l'utilisation de la chaise d’évacuation.
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Substitut du chef de secteur (voir tableau des responsabilités)
En cas d’absence de votre chef de secteur, assumez son rble ainsi que le vbtre.
Une fois a I'extérieur, aidez a diriger les gens vers le point de rassemblement et aidez au contréle de la circulation
automobile.

Moniteur/chercheur responsable de I’évacuation (voir tableau des responsabilités)
Quitter immédiatement votre poste de travail en n’oubliant pas de porter votre brassard orange.
Rendez-vous dans le secteur qui vous est assigné. Assurez-vous que tous les usagers ont évacué le secteur par la
sortie de secours accessible la plus proche et que toutes les portes des locaux sont fermées.

En cas de doute, se référer aux plans muraux d’évacuation. Avisez votre chef de secteur ou son substitut des que
le secteur que vous deviez évacuer est vide.

e Le moniteur/chercheur doit informer son chef de secteur (ou le coordonnateur) de la présence de
la personne a mobilité réduite et de I’endroit sécuritaire ou il Femméne (autre pavillon ou cage
d’escalier).

e Le moniteur chercheur demeure avec la personne a mobilité réduite jusqu’a I'arrivée des
pompiers.

e Ces derniers se chargeront de transporter la personne a I’extérieur.

Evacuez vous-méme le secteur assigné. Rendez-vous dans la zone de rassemblement au milieu du
STATIONNEMENT PRINCIPAL. Attendez les consignes du responsable de la zone de rassemblement. Aidez a
diriger les gens vers le point de rassemblement et aidez au contréle de la circulation automobile.

Pour le moniteur/chercheur responsable d’assister 'éducatrice de la halte-garderie pour I'évacuation des enfants,
veuillez-vous référer a la page 12.

Chef de secteur, substitut et moniteur/chercheur
IMPORTANT : Si vous n’étes en mesure de faire votre tache, sortez immédiatement dehors et dirigez-vous vers
votre chef de secteur ou le coordonnateur des mesures d’urgence pour lui indiquer que vous n’avez pas été en
mesure procéder a I'évacuation de votre secteur. Ce dernier avisera les pompiers qui s’en chargeront.

Personne a mobilité réduite

Un moniteur/chercheur désigné par le chef de secteur s’occupera de la personne a mobilité réduite qui est dans
son secteur. Si la personne a mobilité réduite est a I'étage et que la situation le permet, elle sera accompagnée
pour une évacuation horizontale vers I'autre pavillon en utilisant la passerelle sinon elle sera accompagnée vers la
cage d’escalier la plus proche. Attendre les pompiers avec elle a lintérieur. Seulement s’il est impossible
d’attendre les pompiers dans un endroit sécuritaire, la personne sera installée dans une chaise d’évacuation
pour descendre dans la cage d’escalier la plus proche. (Voir information supplémentaire sur les chaises
d’évacuation a la page 11) L’ascenseur ne peut pas étre utilisé en cas d’évacuation.

Autres utilisateurs du batiment en alarme incendie:

Dés que I'alarme retentit, évacuez immédiatement par la sortie de secours sécuritaire la plus proche.
N’attendez pas qu’on vous donne la consigne.

Rendez-vous au point de rassemblement (pancarte verte au milieu du stationnement principal).
Personne ne doit quitter le stationnement avec son véhicule ou a pied

(si possible non verrouillée).

Notes générales :
Les portes et si possible méme les fenétres doivent étre fermées afin de ne pas contaminer les corridors, cage
d’escalier, issues, etc. avec de la fumée et de limiter un apport d’air a un début d’incendie.

Si possible, les portes doivent étre déverrouillées pour faciliter l'intervention des chefs de secteurs et des
pompiers.

Lors d’alarme incendie es appels d’ascenseur du pavillon en alarme sont automatiquement désactivé, 'ascenseur
descend automatiquement vers la sortie puis les portes s'ouvrent et demeure ouvertes.
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CONTROLE DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE

Afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’embouteillages qui se forment au moment de I'’évacuation, que les voies de
circulations demeurent accessibles pour les services d’urgence et sécuritaire pour les gens évacués, des employés
sont désignés pour effectuer le contréle.

Se référer au plan EVA-1 et aux directives du responsable de la zone de rassemblement et du responsable de la
circulation automobile.

Aucun véhicule ne doit entrer ou sortir du stationnement sans son accord (excepté les véhicules d’urgence).

Si vous voyez des gens désorientés dirigez les vers le point de rassemblement
Il est possible qu’un responsable du contrdle de la circulation ait un secteur a évacuer avant de remplir son réle de

contréle de la circulation.
Responsable de la circulation automobile : Nadine Gallant

Pavillon principal Pavillon Alouette, Arcelor Mittal, TMI
Pavillon Rio Tinto IOC
Louisa Mattiucci Poste 1 Mireille Misson Poste 1
Nadia Monger Poste 2 Nadia Monger Poste 2
Chantale Tremblay Poste 3 Anick Roussel Poste 3
Nadine Gallant Poste 4 Nadine Gallant Poste 4
Caroline Devost Poste 5 Caroline Devost Poste 5
Catherine Henry Poste 6
PROCEDURE DE SOIR

Manceuvres de soir

Les manceuvres affectés a I'entretien ménager sont responsables de I'évacuation de leurs secteurs. lls doivent
vérifier que les locaux réservés ont été évacués.

Caroline Beaudin Leblanc (substitut : Johanne Lapierre) est responsable de récupérer le cartable d’'urgence ainsi
que les clefs pour les autorités a la réception (local D-100) et d’aller porter le tout a I'unité de commandement des
pompiers a I'extérieur dans le stationnement.

Appeler le 911, puis communiquer avec Charles Desrosiers (418 962-9848, poste 233) ou Caroline Cété (418-961-
5154) au moment du début de I'évacuation.

PROCEDURE DE NUIT OU DE FIN DE SEMAINE

Manceuvre de fin de semaine / Personne de garde

Le manceuvre de fin de semaine doit appeler le 911, puis communiquer avec Charles Desrosiers (418 444-6095)
ou Caroline Coté (418-961-5154) au moment du début de I'évacuation.

Le manceuvre de fin de semaine est responsable de I'évacuation des batiments. Il doit vérifier que les locaux
réservés ont été évacueés.

Il est responsable de récupérer le cartable d’'urgence ainsi que les clefs pour les autorités a la réception (local D-
100) et d’aller porter le tout a I'unité de commandement des pompiers a I'extérieur dans le stationnement

La nuit, la personne de garde contactée par la centrale d’alarme doit se rendre sur les lieux pour y rencontrer les
pompiers. Les clés du batiment sont accessibles aux pompiers dans les voltes a clés de chaque entrée principale.

IMPORTANT : En tout temps, si vous constatez un incendie avant que le
systéme d’alarme ne sonne, veuillez actionner I’alarme en utilisant une des

stations manuelles présentes prés des sorties de secours.
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TABLEAU DES RESPONSABILITES

Secteurs évacué ou localisé

Personne(s) a mobilité réduite évacuée ou localisée ?

Secteur attitré

Personnel

Plan du secteur attitré

Role

Vérifié

Simon Perreault EVA-1 Chef du secteur
Alexis Goulet EVA-1 Substitut du chef du secteur
. . Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation de I'escalier E2
Secteur A Josée Alain EVA-1 et de la toilette des femmes A-002
Pavillon principal | Manoeuvre EVA-1 Moniteur/chelfcheyr responsable dg I'évacuation Fje I'escalier E6 et
de la salle mécanique A-011 (avoir la clef en main)
Marilvne Deraps EVA-1 Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation des casiers, des
Y P locaux « e-sport, syndicat, AGECSI » et de la voute
. Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation de I'escalier E8 et
Johannie Roy EVA-1 de la toilette des hommes A-003
bieinte CEmeEe EVA-2 Chef du secteur
Gauvreau
Janique Arseneau EVA-2 Substltué %Jocr:jef Idu sTct?ur ett gn |?hta1'ge de I'évacuation du
Secteur B ureau , de la palestre et de I'atelier
L . Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation des gymnases et
Pavillon principal Virginie Gagné-Lamy | EVA-2 des dépots
. . Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation des trois
Marithé Beaudin - s ! )
EVA-2 vestiaires. Voir évacuation vers autres pavillons des personnes

Mongeau

évacuées (douche, entrainement, vétements courts)
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Secteur attitré

Personnel

Plan du secteur attitré

Role

Vérifié

Pierre-Etienne

) EVA-2 Chef du secteur
Beausoleil
Jinny Beaudin EVA-2 Substitut du chef de secteur
Secteur C
Louisa Mattiucci EVA-2 Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation des toilettes C-
Pavillon principal 117 et C-118, de la COOP et vérification de I'ascenseur
o Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation du salon étudiant,
Mélanie Rouxel EVA-2 , , . ) ) ) o
du hall d'entrée et de la circulation dans I'escalier principal E-1
. . Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation de la cafétéria, de
Meélissa Masse EVA-2 la cuisine et des toilettes C-113, C-114 (avoir les clefs en main)
Caroline Gauthier EVA-3 Chef du secteur
Anick Roussel EVA-3 Substitut du chef du secteur
Secteur D Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation des bureaux
Francis Desbiens EVA-3 administratifs corridor R-36 (corridor RF, RM), des toilettes D-167
Pavillon principal et D-168, des salles de conférences et de la salle de repos
Caroline Devost EVA-3 Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation des bureaux
administratifs corridor R-6 (corridor SE, RH)
Mireille Misson EVA-3 Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation de la section des
bureaux des enseignants
L 2 EVA-3 Chef du secteur
Vaillancourt
Annick Cété EVA-3 Substitut du chef du secteur
Secteur F : v - -
Gabrielle Cavanagh |EVA-3 \I\//ilsc’):étliur/chercheur responsable de I'évacuation des classes d'arts
Pavillon principal EVA-3 Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation des locaux

Benjamin d'Anjou

Mise a jour nécessaire

d'électro et des salles de cours du corridor R-83 (vers F-119).

Chantale Tremblay

EVA-3 et EVA-6

Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation de l'imprimerie
et des toilettes F-110A, F-110B et « Réception/Expédition F-116 »
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Secteur attitré

Personnel

Plan du secteur attitré

Role

Vérifié

Chef du secteur et en charge de I'évacuation de I'avant de la
bibliothéque, de la salle d'exposition et de I'escalier menant au toit.

Secteur G L) G EVA-4 (Vérifier le bon fonctionnement de la porte de sortie d’'urgence de la
bibliothéque)
Pavillon principal Substitut du chef du secteur et responsable de I'évacuation de l'arriére
Julie Baillargeon |EVA-4 de la bibliothéque, du centre d'aide et de la salle silencieuse. (Vérifier le
local J-215 si débarré)
Tony Ducheman |EVA-4 Chef du secteur
Substitut du chef du secteur et moniteur/chercheur responsable de
Jeremy Stubbert |EVA-4 I'évacuation du secteur H, corridor R-52 (vers H214), du laboratoire de
langues H-201 et des toilettes G-221 et G-222
Secteurs HetJ | pascal Ramdane |EVA-4 Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation J-210, J-214 et J-215.
Pavillon principal Moniteur/chercheur responsable d’assister I'éducatrice du service de
Mathieu Valliere |EVA-4 garde J-205 pour I'évacuation des enfants.
(Avoir la clé en main
. Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation du secteur J et H
Sandra Sirois EVA-4 corridor R-25 (vers J-203)
Chef du secteur et responsable de I'évacuation des locaux au centre des
JEESTE B EVA-5 corridors du secteur K, sauf K-200 a K203 et K220.
Secteur K i Substitut du chef du secteur et responsable de I'évacuation des locaux
Elodie Bourdier EVA-5 K-200 a K-203, K220 et des classes c6té extérieur du corridor R-110 et
Pavillon principal de la mezzanine du gymnase R-111.
Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation des classes coté
Jessica Gagné EVA-5 extérieur du corridor R-114 (du local K-223 jusqu’a la salle mécanique K-
210 (avoir la clef du K210)
Samael Ross EVA-5 Chef du secteur
Secteur L . Substitut du chef du secteur et en charge de I'évacuation des toilettes L-
Savillon orincioal Jonathan-Blais | EVA-5 200 et L-203 et de la mezzanine du hall
avillon principa . ,, : e
Nathalie Bisson | EVA-5 Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation de I'auditorium et des

loges
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Secteur attitré Personnel Plan du secteur attitré Réle Vérifié
Secteur N ' L uc Turner EVA-7 Che_f du sect_eur, en charg_;e Qe I'évacuation du N‘1 13 aN115
Rez-de-chaussée (Doit connaitre la combinaison de la serrure a code)
Substitut du chef du secteur et en charge de I'évacuation des
Pavillon Arcelor Camille Moreau EVA-7 toilettes N-117, N-118, du bureau de professeurs et des ateliers de
Mittal* ™
Eric Misson EVA-8 Chef du secteur + aviser qu’il y a une alarme incendie sur le groupe
Secteur N texto « Urgence CCMU »
Etage Substitut du chef du secteur et responsable de I'évacuation des
Josée Renaud EVA-8 classes de I'étage de I'étage de la salle mécanique N225 et du local
Pavillon Arcelor N223 (avoir les clefs en main)
Mittal* N Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation de la DFC, du
Valérie Rioux EVA-8 laboratoire N-202 et des toilettes N-216, N-219
Secteur P Stefan EVA-7 Chef du secteur
Rez-de-chaussée |Anghelache
A recruter EVA-7 Substitut du chef du secteur et moniteur chercheur en charge de
Pavillon Desjardins™ I'évacuation des ateliers et de la mezzanine
David Chabot EVA-8 Chef du secteur (Nouveau secteur)
Secteur P Deschenes Responsable de la vérification des locaux de physio P211 a P226
Etage Anne Marie EVA-8 I\/’Ionltfaur/cheljcheur responsable de’; vérifier si le cadenas de la porte
d’acceés du toit est en place et barré.
Pavillon Desjardins* Renatd . , - ;
Michel Gendron EVA-8 Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation des locaux P202 a
P208 et salles de toilette P200 et P201.
Véronique Viens Plan a fournir par 'TUQAC | Chef du secteur
Substitut du chef de secteur et responsable de I'évacuation du sous-
Secteur AL Martin Labbé Plan a fournir par TUQAC | sol ainsi que des toilettes ALO-1110 et ALO-1100 + aviser qu’il y a
une alarme incendie sur le groupe texto « Urgence CCMU »
Rez-de-chaussée | aeticia Dacosta | Plan & fournir bar FUQAC Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation du rez-de-
P chaussée ainsi que des toilettes AL1-1160 (Sauf dispensaire urbain)
Pavillon Alouette™ | zaphyrin Diem Plan a fournir par 'TUQAC | Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation de I'étage
Christine Larose | Plan  fournir par FUQAG lI\J/Ir?)r;]litneur/chercheur responsable de I'évacuation du dispensaire

* Les pavillons Alouette, Arcelor Mittal et Desjardins sont sur un méme systéme d’alarme incendie indépendant du celui du pavillon principal.
* Si le pavillon UQAC et/ou le Dispensaire Urbain sont barrés, il faut aller a I'intercom de I'entrée principale de 'UQAC pour demander le déverrouillage a distance.
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Secteur Z

Pavillon de
recherche et

I0C*

Luc Faucher

EVA-9 3 11

Chef du secteur + signaler sur urgence CCMU

Laurence Bérubé

EVA-9

Substitut du chef de secteur et moniteur/chercheur responsable de
I'évacuation de la zone de collaboration et des locaux Z120 & Z126.

Marie-Claude
Quessy Légaré

EVA-9 et EVA-10

Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation de la zone de
collaboration Z215 et des locaux Z216 a Z220, de la terrasse et du
Z103.

Steeven Lacarte

EVA-9 et EVA-11

Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation Z106A, Z106, Z110
aZi12 et Z119.

innovation Rio Tinto

Natacha Lemieux

EVA-9

Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation des locaux Z107,
Z108 et Z113 2 Z118.

Arafat Fousseni

EVA-10

Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation des locaux Z202 a
Z206 et cage d’escalier 1.

Martin Ross

EVA-10 et EVA-11

Moniteur/chercheur responsable de I'évacuation des locaux Z207 a
Z214 et cage d’escalier 2.

* Le pavillon Rio Tinto IOC est sur un systéme d’alarme incendie indépendant des autres pavillons du campus.
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Information pour les chaises d’evacuation

Les chaises d’évacuation pour personne a mobilité réduite sont situées a I'étage pres des ascenseurs
dans le pavillon principal (secteur K), pavillon Arcelor Mittal (secteur N) et pavillon Rio Tinto IOC (cage
d’escalier #2 du coté de la rue De La Vérendrye)

Voici les liens vers un vidéo d’instructions pour l'utilisation de chacun de modele de chaise :

Pavillon principal secteur:
https://www.youtube.com/watch?v=HEp0c3GDE2g

Pavillon Arcelor Mittal :
https://evac-chair.com/watch-video/

Les chaises d’évacuation sont placées prés des ascenseurs dans le pavillon principal et le pavillon
Arcelor Mittal, elles sont utilisées uniquement en cas de danger éminent avant que les
pompiers ne puissent se rendre sur place.
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Information concernant I’evacuation du service de garde

La halte-garderie (local J-205) se situe, dans le pavillon principal, au deuxiéme étage, prés de la
passerelle menant au pavillon Arcelor Mittal.

L’emplacement de la halte-garderie a proximité de la passerelle est un grand avantage, car il permet
d’assurer dans la grande majorité des cas une évacuation horizontale vers le pavillon Arcelor
Mittal*. Seules les personnes a mobilité réduite, les enfants et leur accompagnateur sont invités a
procéder a une évacuation horizontale, toute autre personne doit se rendre au point de
rassemblement extérieur.

Afin d’assister I'éducatrice de la halte-garderie en cas d’évacuation, un moniteur/chercheur a été
ajouté a la procédure d’évacuation de Cégep de Sept-lles.

Voici la procédure a respecter par ce moniteur/chercheur :

1-

Se rendre immédiatement au local J-205.

Si possible d’évacuer horizontalement vers le pavillon Arcelor Mittal, utilisez le lit d’évacuation
muni de roues surdimensionnées afin d’y installer les poupons pour faciliter le déplacement.

Vérifier avec I'éducatrice que tous les enfants sont en sécurité dans le pavillon Arcelor Mittal

Si vous avez évacué dans le pavillon Arcelor Mittal, vous n’avez pas besoin de vous rendre au
point de rassemblement extérieur.

Confirmer au chef de secteur que I'évacuation est complétée en indiquant votre position
exacte.

*Si vous ne pouvez pas évacuer vers le pavillon Arcelor Mittal en raison de la fumée ou du feu, dirigez-
vous vers la cage d’escalier située prés de l'ascenseur du pavillon ou l'alarme incendie s’est
déclenchée.
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Exemple d’évacuation parfaite

- Un occupant du batiment percoit de la fumée dans un local. Il tire immédiatement une station
manuelle et 'alarme se déclenche. Il voit un plan d’étage, trouve la sortie la plus rapide et sort
immédiatement;

- Les enseignants évacuent le local qu’ils utilisent a ce moment;

- Tous les membres du personnel présents sur le « tableau des responsabilités » prennent
rapidement leur brassard d’identification et se rendent a leur poste;

- Le coordonnateur sur les lieux se rend au panneau d’alarme et constate que le déclencheur
manuel prés de I'escalier au 2° étage est enclenché. |l contacte les services d’'urgences, sort
du batiment et se rend au point de rassemblement avec les clés du batiment en main;

- Pendant ce temps, les chefs de secteurs dirigent les occupants vers les sorties, effectuent
leurs recherches. Le chef du secteur J a percu de la fumée dans le local J208;

- Les moniteurs/chercheurs assistent la ou les personnes a mobilité réduite et les ménent dans
les cages d’escaliers pour ensuite se diriger vers I'extérieur. lls restent avec elles jusqu’a
I'arrivée des pompiers;

- Lorsque leur secteur est vide, les chefs de secteurs se rendent au point de rassemblement et
informent le coordonnateur.

- Le chef du secteur J fait part au coordonnateur que la fumée vient du local J208. Ce dernier
prend le compte-rendu de tous les chefs d’étages et se rend auprés de l'officier commandant
des pompiers;

- Le coordonnateur remet les clés du batiment et la liste des personnes a mobilité réduite a
I'officier commandant. Il lui fait savoir qu'il y a de la fumée dans le local J208 et que la station
manuelle du 2¢ étage a été actionnée par un occupant;

- L’officier commandant comprend qu'’il y a des personnes a mobilité réduite qui peuvent se
trouver dans les escaliers et envoi aussitét des équipes de pompiers pour les faire sortir;

- Pendant ce temps, une autre équipe de pompiers se rend au 2¢ étage pour faire I'extinction du
feu;

- Finalement, le feu est éteint et tous les occupants du batiment sont sains et saufs grace a une
évacuation rapide et a un échange d’informations efficace et précis.
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Pavillon Rio Tinto I0C
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Salle mécanique Z-210A

Locaux administratifs Z119
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